NOTAS DE ALIMENTADORES

07— DESENHOS COMPLEMENTARES DESTA FOLHA:
LEGENDA: FOLHA EL—ELE /001
DETALHES: FOLHAS EL—ELE/041 A EL—ELE/045

0BS . PRUMADAS: FOLHAS EL—ELE/047 A EL—ELE/049
_ DEVEM SER INSTALADOS SEPARADORES DIAGRAMA UNIFILAR GERAL : FOLHAS EL—ELE/050 A EL—ELE/052
NAS ELETROCALHAS, DE MODO A DIAGRAMA TRIFILARES DOS QUADROS: FOLHAS EL—ELE/067 A EL—ELE/114
{ PERMITIR O AGRUPAMENTO DOS 02— ELETROCALHAS DEVERAO SER LISAS COM TAMPA DE PRESSAO.

VA

CABOS FASES NO MAXIMO EM TRES 03— CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO PARA INFORMACOES COMPLEMENTARES.
BITOLAS CONSECUTIVAS . 04— PROJETOS COMPLEMENTARES (CONFORME RESPECTIVAS LISTAS DE DOCUMENTOS):
. ELETRICA — (TOMADAS, ILUMINAGAO, ATERRAMENTO E PARA—RAIOS)
. ELETRONICA — (AUTOMACAO, COMUNICAGCAO, SINALIZAGAO, SEGURANGA E VOZ,/DADOS/IMAGEM)
05— AS POSIGOES FINAIS DAS INFRA—ESTRUTURAS (ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS)
DEVEM SER EXECUTADAS CONFORME INDICACOES BASEADAS NOS CORTES DE INTERFERENCIA.

06— VER PLANTAS DOS TETOS REFLETIDOS E CORTES GERAIS DE INTERFERENCIAS NAS FOLHAS
COM—INS/001 A COM—INS/036.
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